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监理工作联系单
工程名称：沂南光伏并网电站中草药种植一体化20MWp工程          编号：002             
	致：山东汇丰能源科技有限公司                                                     
事由：关于控制打桩垂直度、尺寸误差的事宜
内容：1、目前打桩数量已经达到三千根，个别桩基工程质量没有达到设计规范要求，特别是桩基的垂直度和尺寸误差要严格控制，每组桩基（8根）顶端平面最大高低落差在正负1公分内、前后最大误差在正负1.5公分内，每根桩基垂直度误差在正负1.5%内。如果有个别特殊情况需要业主和监理认可（经过拔桩整改后仍然无法达到标准），视情况要进行挖掘处理后再打桩，并在该超误差的桩基上做好记号，不符合上述标准打好的桩基都要作废桩处理。
     2、桩基施工每片区域施工完成，必须进行三级自检合格后并做好自检记录，再向监理单位申请报检，报检施工质量合格才能进入下片区域施工。
                                                        项目监理部（章）:
                                                        总/专业监理工程师:                     

                                          日    期：        年     月     日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。
