JXMB5 

监理工作联系单

工程名称：济宁炫踪新能源科技有限公司20MW地面光伏发电项目      编号：JNXZ—JL—002
	主送：山东省昱通安装有限公司

抄送： 无锡越众机电工程有限公司                                                    

事由：关于配电室屋面浇筑前检查事宜

于10月27日对配电室屋面浇筑前钢筋绑扎进行检查，发现部分钢筋绑扎不均匀间距超出图纸设计绑扎尺寸（100mm*150mm）。要求调整钢筋绑扎间距与设计相符合。

浇筑前按照设计要求对楼板阴角处绑扎加强筋。
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                                                        项目监理部（章）:
                                                        总/专业监理工程师:                     
                                          日    期：        年     月     日


注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份
