表C.0.1                      工作联系单

工程名称：宁波方太厨具有限公司5.03MW分布式光伏发电项目   编号：C.0.1-TJ-04
	致：  山东省建设第三安装有限公司：  

 1、 由于你们在南区配电房基础时，地脚螺栓位置安装尺寸不精准，至使H型钢柱没能直接坐在砼支墩上，钢柱底座与砼支墩架空有10CM左右，现要求你们用砼二次浇筑并达到设计强度50%后，方可后续施工，以防造成结构安全隐患。

 2、配电房屋面严禁工人在上面抽烟，望你方加强施工人员管理，若再经发现有抽烟现象，将以考核处理。

   （附照片一张）

 [image: image1.jpg]


  [image: image2.jpg]



                                          发文单位（盖章）

                                          负责人（签字）：
2015年 11  月 15  日 




填报说明：本表一式三份，建设单位、监理机构、施工单位各一份。
