表B.1            监理工作联系单
工程名称： 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程

                                                              编号：ZHDZH-001
	致：吉林天诚电力安装有限公司

主题：关于开关站独立基础相关事宜

内容：

    开关站1-7轴独立基础因施工工序错误，基础梁未与独立柱基础整体浇筑，为防止基础梁穿不进独立基础内，导致部份独立基础平段h1未能达到设计要求400厚，杯型基础h2-200厚柱根加强堆坡未施工，不符合设计及规范要求。要求施工单位提出整改方案，并报建设单位及监理单位审批后实施。

    开关站1-7轴独立基础未经监理人员验收，就提前通知混凝土泵车进入现场浇筑独立柱基础，以后严禁类似情况的发生，每道工序必须报验，经现场监理人员的验收合格后，方可继续下道工序的施工。

      以上问题请贵单位注意整改。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：              

日             期：              


填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
