
JXM6：监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称：庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏项目 编号： ZHJL-XST-008

致：江苏省江建集团有限公司

事由 ：关于海成至同创高压电缆在测试中发 A相接地一事，导致未能发电问题。

内容 ：

海成至同创过道高压电缆 3×95mm²接地原因不明，导致在并网时发现 A相漏电。

这次并网发电在测试中发现的问题，是非常严重的施工质量问题。

要求：

总包单位在三天之内整改完成，预期整改未完成进行罚款，耽误发电、按照发电量计

算由贵公司全部负担所有的费用。

请贵公司在以后施工过程中一定引以为戒，加强现场施工管理，必须做到严、细规划

管理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 王林

日 期： 2017年 06月 15 日

注：本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部

存__份。


