 A.0.3              监理通知单
 工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目      编号：A.0.3-TJ-014
	致：  中康建设管理股份有限公司 ：（施工项目经理部）
事由：由于光伏厂区第7区、10区发电单元7-2汇流箱、9-1汇流箱、9-2汇流箱前线缆因埋设较浅，导致农业机械在除草翻地作业时将光伏线挖断。
内容：（1）由于光伏厂区7区、10区4m㎡光伏线缆在敷设过程中未按图纸施工，线缆埋设深度达不到图纸要求，并且未对线缆进行盖砖保护，致使导线在农业机械在除草翻地作业时将线缆挖断，要求总包立即对其更换导线保证其线路完整中间无接头。完成后，报监理验收合格后进行填埋，并做好相关记录。

 （2）要求总包对光伏厂区内线缆进行开挖检查，对本次事宜要求总包高度重视，若因线缆敷设质量问题影响并网发电及造成人员安全事故，责任由总包负责。

     （3） 为保证本工程安全顺利并网：现要求贵公司即按施工图纸对此项整改，限期在8月30日前整改完成，否则每顺延一天罚款1000元至整改完成为止。
附件：7区7-2汇流箱、10区9-1、9-2汇流箱旁光伏电缆损坏照片
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                                    项目监理结构（盖章）
                                    总/专业监理工程师（签字）：
                                             年   月   日 


填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
