  监理工程师通知单

 工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目     编号：WFXM-16060501 
	致：  山东电力建设第三工程公司

抄送：潍坊天恩滨海新能源有限公司 

 事由：关于施工现场电力电缆弯曲半径整改事宜
内容:
     现场巡视，发现施工现场逆变器至汇流箱之间的3*16动力电缆弯曲半径达不到规范要求，同时，箱变电缆盖板及防火封堵仍未施工完成，影响并网发电，并存在严重的安全隐患问题。现要求贵公司在并网发电之前整改完成。

附相关照片

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：                 
日    期：                   


填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
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                       1电缆弯曲过大，导致出现褶皱现象
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电缆弯曲半径达不到规范要求
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箱变底部未加盖板

