监理通知单（质量控制类）
工程名称：平邑县白彦镇10兆瓦光伏发电并网工程    编号：A10－JXMB6-016
	施工项目经理部签收人姓名及时间
	
	建设单位签收人姓名及时间
	

	致：  山西九鼎鸿鑫建筑安装有限公司  （施工项目经理部） 

事由：关于开关站及临时配电房因下雨室内渗水事宜
内容：

在5月15日运维、监理、施工单位巡视检查对开关站和临时配电房室内因下雨是否有渗水现象，检查发现有多处渗水（墙面渗水、屋顶渗水、下通风口边渗水、窗底部渗水、地面渗水、临时配电房屋面渗水等）见现场影像资料。
现要求施工单位项目负责人尽快安排施工人员对监理通知单所提要求整改进行施工，以书面形式尽快回复。
见影像资料
如对本监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。

附件共     页，请于　    年　 月     日前填报回复单
抄送： 建设单位

　　　　　　　　　　　                     

　 项目监理机构(章)：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：         　      年    月    日


	注：1、本通知单分为质量控制类（A101）、造价控制类（A102）、进度控制类（A103）、安全文明类（A 104）、工程变更类（A105）。

2、本表一式三份，项目监理机构、施工单位、建设单位各一份。
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墙表面渗水                     墙表面渗水
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屋顶梁渗水                     下通风口渗水
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窗底部渗水                               窗底部渗水
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地面渗水                   临时配电房室内屋面渗水
