
整改后报我监理单位验收 ， 验收合格方可进行下 一 道工 序 。

2 、 管理 区新进施工人 员 ( 吊顶 工人 ) 未佩 戴 安全 帽 ， 请立即整改 。

1 、 你单位在光伏区箱变主接地施工 中接 地 扁铁 与 设计 要 求 不符 ，
，

请立即整改 。

经我监理巡查发现 ， 你单位光伏区箱变主接地施工 过程 中存 在 以下 问题

内容

\

事由 光伏区箱变主接地施工事 宜

致 正泰国际工程有 限公 司

工程名称 仙居上张四岙湾 20哺 农 光 互 补 光 伏 电站 项 目 编 号 X J G F - J L T 0 1 - 0 12

监 理 通 知 单



注! 本表一 式三份 ， 项目监理机构 、 建设单位、 施工单位各
一 份，

P ,  

¢$

复查意见 箩
,ď

管理区新进施工人员 已佩戴安全帽 。

1 、 光伏区箱变主接地施工中接地扁铁 ， 已改正并按设计要求施工 。

我方接到编号为 X IG F - JĽT0 1 - 0 1 2 的 监 理 工 程 师 通 知 后 ， 己按要求完成相关工作 。

正衡 电カエ程豁玾有限公司 (项 目监理机构 )

工程名称 ， 仙居上张四卷湾 2 o M w p 农 光 互 补 光 伏 电 站 编 号 ， x J G F
- JLTo ı- o 12 H

监理通知回复单监理


