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以上事宜要求贵项 目部接此通知后尽快整改完成并报监理项 目部审核 。 (三 U 之 内回 复 )

线装置施工及 验 收 规 范 》 的有 关 规 定 。

热缩三指 套 处均 没 有 屏 蔽 线 做 电缆 接 地 ， 此项不符合现行国家标准 《电气装置安装 工程 母

在并网前对工 程 进 行 预验 收 检 查 ， 发现电气设备并网柜过线交流电缆终端制做时 ， 在

内容

事由 关于并网柜进线电缆未接地事宜

际 江苏华 能建设工 程 集 团集 团 有 限 公 司 项 目部
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