监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-011
	致 ：中国水利水电第十工程局有限公司
（施工项目部）： 
抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司
事由：关于施工完成后现场存在的相关消缺事宜
   内容： 

2023年8月21日，我监理部巡视正龙乡东阳村（户主肖金昌60张545W组件）、正龙乡歪必新村（户主吴治陆49张545W组件）施工完成情况时发现以下问题：

正龙乡东阳村（户主肖金昌60张545W组件）现场存在漏雨、支架安装螺栓防滑标记未做、组件压块未压实、组件间接地线未安装、光伏线缆敷设不规范、电气设备接地施工不符合设计图纸要求（设计图纸要求电气设备单独接地，现场实际施工组件方针接地与电气设备接地使用接地扁铁连接）、接地电阻现场实测不符合设计图纸要求（设计图纸要求不大于4欧姆，现场实测14.6欧姆）；
正龙乡歪必新村（户主吴治陆49张545W组件）现场存在漏雨、支架安装螺栓防滑标记未做、光伏线缆敷设不规范、组件间接地线未安装、接地电阻实测值不符合设计图纸要求（设计图纸要求不大于4欧姆，现场实测值15.9欧姆）。
针对此类问题，我监理部现要求你单位立即整改并以《监理通知回复单》的形式回复。因施工队伍流动性较大，为确保工程质量，我监理部现要求你单位做好相关电站建设的检查验收及消缺工作。
另：因已完成电站并网在即，为确保本工程各电站安全运行，我监理部现要求你单位立即落实接地电阻第三方检测相关事宜，若因此类问题造成一切损失由你单位全责承担。
    上述问题见附图                                        
项目监理机构（章）  
总//专监理工程师（签字）：

日期 ：


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

  附图： 
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            歪必新村吴治陆家                       东阳村肖金昌家
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