表A.0.7监 理 通 知 单

工程名称：杰润新能源友发一分公司分布式光伏项目        编号：ZHJL-TZD-001                 
	致 双杰新能有限公司 （施工项目经理部）：
事由： 关于机械加工车间电缆沟质量的问题   
     
内容： 

经现场巡视发现贵司在机械加工车间施工时存在以下问题：

1.电缆沟工序，与图纸要求不符，图纸要求电缆沟深度为0.8M，现场实际深度不满足设计要求，且未经验收合格就进行下道工序施工。

2.顶管出口处存在大量积水未抽出，套管内部存在积水未及时进行处理，目前电缆以穿管完成，积水问题仍未解决。
以上问题限三天内整改完成，限期内未完成整改，所有问题由你单位自行承担。

抄送：天津杰润新能源有限公司


	
	项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师（签字）：
日期：


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、承包单位各一份。
