现场质量检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-07-25

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、张金辉、陈世柱、黄泽桐、赵毅、张宝国

	 检查项目
	现场存在质量问题

	检查记录：

  质量方面：

1、11#箱变电缆未固定，（只固定一端，高压电缆未固定）。

部分组与组之间的光伏1×4m㎡线缆为穿管。

汇流箱端口还未做防火封堵。

接地埋地深度不够，有部分焊接面不够，防腐未处理。

组件后的接地连线螺母生锈。

箱变四周台阶及防雨坡为整改完成。

逆变房内配电柜主线未挂牌。
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  现场安全检查记录表 

	 工程名称
	隆化步古沟镇20MW光伏发电项目
	 检查时间
	2015-07-25

	 建设单位
	中能和信隆化县太阳能发电有限公司
	 负责人
	张金辉

	 监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	 负责人
	黄泽桐

	 总包单位
	中康建设管理股份有限公司
	 负责人
	陈世柱

	 参加人员
	杨帆、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波

	 检查项目
	现场安全及整改

	检查记录：

  现场安全：

1、1#-18#箱逆变房电缆沟淤泥正在清理当中。

山上围栏损坏，部分围栏封口未封。

16#站房窗框变型未整改完成。

1#-18#箱逆变室内电缆正在清理当中。

柜内清理、柜顶清理。

百叶窗防尘网未做。
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