
由 扫描全能王 扫描创建

工 程名称 长沙市亘晟门窗公司 1 1 M W 屋顶分布式光伏电站项 目 编弋 Z H 儿 G 5 M C 0 0 1

施工 单位 南京南瑞太阳能科技有限公司 监理单位 1常州正衡电力工程监理 r每回

施工 及检查 检查设备基础国梁绑扎情况

情况简述

存在问题
部分圈粱箍筋间距大于 3 0 . . ， 与图纸设计不符

整改要求
要求现场施工人员设备基础圈梁绑扎箍筋间距不得大于 30。 。

检查人

整改情况 う出气也ぬ

整改负责人 落哒 日期 ヒ
从
1扣

复查人 f·ti 習鬍l、시

复查意见

注 1 如存在问题已签发监理通知单，

。 整改要求 。 中应注明监理通知单的编号 ，

。 整改
情况 。 和 。 复检意见 。 可不填写。

�
2 施工单位填写整改情况时， 应对照问题逐 描述。

3 定期 、 专项检查时可根据需要附检查纲要。

监 理 检 查 记 录 表


