监  理　日　记
日期：2015年4月2日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴
星期四 气温：　7~17°　
工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目
	监理
工作

情况


	1.配合供电局检查宇天港玻和保利嘉配电室的并网柜。保利嘉配电室的并网柜缺少一个出线柜，要求施工方限期内订货安装到位，以免影响供电局的计量表的安装。
2.巡视保利嘉2号、4号施工。其中4号南侧组件板离墙只有2.7米，不符合规范标准的3.4米。要求施工方立即整改。


	施工情况
	保利嘉2号安装组件，4号安装组件。

	其他事项
	无

	本日现场监理人员
	谢冬林

	记录人: 谢冬林


