监　理　日　志（       ）
日期：2016年　12　月　30　日　                        天气: 晴       
星期： 五　　　                     　                气温:　-8°　  　　
工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目                                
	

监理
工作
情
况
	1、 现场监理发现问题，电缆敷设达不到标准要求，由于电缆垂直下落过高，会对电缆造成损坏。特下监理通知单要求施工单位整个。
2、 对组件安装进行巡查发现其中一箱组件最后一块破碎编号为：LRP03033160903801367

	



施工情况

	施工单位
	施工内容及进度

	
	
	1、 组件安装60箱早上、下午各30箱。



	其它事项
	

	本日现场监理人员
	王志成、马继超

	记录人:马继超
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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