
监 理 日 志
日期： 2017 年 4 月 12 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 5~17°
工程名称：乌拉特前旗小佘太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视现场，发现 15#子阵靠路边桩基，有个别损坏的现象，要求加强现场的成

品保护，并对损坏的桩基进行恢复处理。1#子方阵逆变器设备接地施工，不

可靠、不规范。3 大区光伏方阵与主接地网搭接长度不符合设计文件及规范要

求。上述问题已通知施工单位进行整改。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏华能建

设工程集团

有限公司

开关站内墙装修施工，办公楼铺设瓷砖，3#箱逆变基础支模。11 子阵

基础浇筑 32 组，3区支架组件安装 21 组，汇流箱调试 10 个。

其

他

事

项

本现场监理人员 李尚明、熊祖峰

记录人 熊祖峰


