
监监 理理 日日 志志

日期：2017 年 02 月 24 日 天气： 晴

星期：星期五 气温： -1℃~12℃

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、检查 1#、2#屋面施工情况，要求屋面施工必须铺设施工通道，修补屋面破

损部分，组件搬运时必须两人一起搬运，施工人员必须非但安全帽。

2、2#逆变基础支模错误，通知施工方立即按图整改。

3、就组件连接线的连接方式进行现场技术交底，要求施工单位必须按照图纸

及规范施工。

4、巡视现场发现场区垃圾太多，要求立即集中清理。、

5、召开第二次现场监理例会。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

河北冀电

电力工程

设计咨询

有限公司

1、2#屋面组件安装 0.018MW，扁铁焊接 800 米

2、1#屋面组件吊装

3、修改逆变器基础模板

其

它

事

项

本日现场监理人

员

施熄龙

记录人:施熄龙 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


