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监理工作情况

监理方现场巡查，发现施工单位系杆安装过程中存在

安全隐患极大，现场要求立即停止施工，进行整改。

现场材料加工个别不合格，C 型钢刷漆不到位，斜撑

焊接口密合不到位且未敲焊渣、防腐不到位。现场责

令施工方负责人要求全面自检、自纠，整改完成后上

报监理及建设单位进行验收。如后续再次出现此类施

工及安全弊端将直接进行严肃考核处理。

施工情况

施工人员共计 12人，系杆施工作业安全防护不到位，

现场已进行整改。材料加工未严格按照设计图纸及相

关规范进行，监理方已现场提出要求进行及时整改不

得拖延。

明日计划

监理方将检查施工方对加工不合格材料是否进行全

面整改，施工安全防护措施是否到位。

施工方对加工材料及施工部位不符合设计及规范要

求项进行全面排查整改。

备注
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