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监理工作情况

现场系杆安装工作施工人员均安全防护措施到位，存

在系杆因运输过程中导致的外表损伤现象，现场已要

求施工单位务必在整体验收之前对其系杆损伤部位

进行补漆处理。

施工情况

施工人员共计 6人，高空作业安全防护措施到位。施

工人员进行系杆安装作业，夜间部分施工人员进行对

C型钢补漆作业。

明日计划

监理方对高空作业进行严查，务必保证施工人员高空

作业安全防护措施到位。施工质量及施工工艺进行检

查确保在保质保量的情况下推进整体工程进展。

系杆安装及加工材料不符合设计及规范要求项进行

全面排查整改。

备注
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