监　理　日　志
日期：2017年　07月　16日                               天气：　晴　

星期：星期日                                    　     气温： 30°~38°c　

工程名称:  苏州乐轩2.0184MWp分布式光伏电站项目

	监理

工作

情

况


	现场安全巡查，正常无事故。

冲洗水管安装检查，发现个别部位保温橡塑管护套未安装到位有间隙，为防止冬季水管内排水未排干净导致结冰冻裂，要求施工单位整改，保温橡塑管包裹严密。

冲洗水管安装完成检查，发现水流压力不够，已与总包单位及业主方沟通，要求提供措施，保证冲洗水管水流压力达到设计要求。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	上

海
久

能


	    1、5#房冲洗水管，安装保温橡塑管护套，防止冬季水管内排水未排干净导致结冰冻裂。
支架组件再次检查，消缺整改完成。

3、现场材料及工器具整理。

4、屋面垃圾清理，现场施工人员总计3人。


	其它事项
	由于总包单位未提供设计图纸，现场通讯系统未施工。

	本日现场监理人员
	孟文伟

	记录人:孟文伟
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