
监监  理理  日日  志志（（              ）） 

日期：2017 年 05 月 08 日                  天气： 阴    

星期： 星期一                           气温： 12~26°      

工程名称:  迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程  
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1、 施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。 

2、 桥架安装 60米，组件接地安装 300 米， 1*4mm²光伏电缆敷设 7个逆变器。监

理现场巡查，基本符合图纸设计要求。 

3、 箱逆变基础及变压器防水施工完成 4个。监理巡视，基本符合图纸设计要求。 

4、 组件到货 31 箱，消防器材到场 57箱(灭火器)。监理检查，符合图纸设计要求，

合格证、检测报告齐全，缺少厂家资质（灭火器）。 

5、 下午汇同总包方进行安全检查。 

6、 整理监理及施工资料。 
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1、 桥架安装 60 米，组件接地安装 300 米， 1*4mm²光伏电缆敷设 7

个逆变器。 

2、 箱逆变基础及变压器防水施工完成 4个。 

3、 组件到场 31箱，消防器材到场 57箱（灭火器） 

一辆三轮车 

电气施工人员 14人。 

土建施工人员 4人。 
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本日现场监理人员  付铭飞 

记录人:  付铭飞 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 

 

 

 











 


