
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 7 月 20日 天气: 晴

星期： 四 气温: 25-33℃
工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目
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理

工

作

情

况

1、对现场 A6、A7 区域水泥屋面支墩吊装进行安全旁站，现场安全员到位并

履行责，安全管理体系运行正常，，施工人员安全防护用品使用正确，吊装现场

周边设置安全隔离带，配备专人指挥。

2、对施工现场进行安全巡视，发现 A9 区域现场用电接线较为混乱，电缆乱

拉乱扯，闸刀漏天放置，不符合“一机一闸一箱一漏”的安全标准，要求施工方

及时按照规定对现场接线进行整改。

3、巡视 B4 区域是，发现 B4 区域接地扁铁未进行固定，有屋顶直接垂至地面，

并未与接地环网连接，要求施工方按照图纸要求对接地扁铁进行整改。
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施工单位 施工内容及进度

南京东送

电力科技

有限公司

A3A4电缆接线

A6A7水泥屋面支墩吊装及支架安装找平

其

它

事

项

本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋

记录人:韩炬业 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




