
日期：2018 年 05 月 21 日 天气： 多云

星期： 星期一 气温： 19~22度

工程名称: 江苏吴江康饮 4.58WM屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、1#厂房并网柜底座刷防锈漆。

2、3#厂房施工人员进行汇流箱交流电缆接线。

3、施工人员进行组件串联电压测试，测试结果 1#厂房有两块组件没有电压显示，

已汇报业主，拍照已做记录。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

1、施工人员进行 1#厂房施工人员进行并网柜底座刷防锈漆。

2、施工人员进行 3#厂房施工人员进行汇流箱交流电缆接线。

3、施工人员进行组件电压测试。

其

它

事

项
无。

本日现场监理人员 王强

记录人:王强


