
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 7 月 9 日 天气： 阴转雨

星期： 一 气温： 24-33°C

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目
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现场问题：1.现场临时电源线未按照要求设置相应的保护

2.部分桥架盖板存在变形、腐蚀现象

处理措施：

1.督促现场人员对存在问题部位进行整改并对该部位进行报

验
2.施工现场临时用电严禁私拉乱接，必须做到“—机—箱—闸—

漏”的要求，做好合理的安全保护措施

施工单位 施工进度

北京英杰

融创工程

技术有限

公司

1. TPO子午车间屋面阵列进行挡风板安装

2. 各屋面进行箱柜、套管防火泥封堵

3. 停车棚照明系统灯具安装

4. 通讯系统线缆敷设及桥架安装

本日现场监理员 张海龙

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


