
监 理 日 志（ ）
日期： 2018 年 5 月 23 日 天气： 晴

星期：三 气温： 26-32°C

工程名称：池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作
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况

现场问题：1.前期问题已汇总，待运维负责人进场，我部

将同一起对现场进行检查，发现问题汇总至总包单位，让

其按一条一条整改

处理措施：

1. 待运维负责人进场，进行现场检查验收，整改后满足运

维接管的要求

施工单位 施工进度

中国电建

集团贵州

工程公司

一次仓、集水井排水，明日对舱体问题进行整改（漏水、舱

门闭合、并仓产生的缝隙）已完成，待下雨进行试验

本日现场监理员 王道春

记录人：王道春 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


