
监理日志
日期：2018.7.19 天气： 晴

星期： 四 气温：26℃-35℃
工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场发现电缆个别地方外皮出现破损，要求施工方对外

皮采取保护措施；

2、过路镀锌钢管未采取保护措施要求施工方对钢管对接处用 PE

管抱箍：

3、桥架电缆引向汇流箱电缆绑扎禁止工人用钢丝绑扎，工人采

取胶带绑扎的方式进行绑扎；

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

中机国际工程

设计研究院有

限责任公司

1、4mm²光伏电缆敷设。

2、通讯电缆敷设。

3、电缆沟回填。

4、低压电缆敷设。

其

他

事

项

豫 B皮卡 1辆

本日现场监理人员 张良玉、张小雄

记录人：张良玉 总监理工程师/总监理工程师代表：徐耀生


