
监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 12 日 天气：晴

星期： 二 气温： 3-18℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、上传监理日志、图片至监理云

2、学习接地体顶埋设深度的规定。当无规定时，不应小于 0.6m。角钢、钢

管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外，接地体引出线的垂直部

分和接地装置连接（焊接）部位外侧 100mm 范围内应做防腐处理；在做防腐

处理前，表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

施

工

情

况

虽组件已进场，但因夹具未进场，仍未能正常施工，预计本周五能到场

其

它

事

项

现场无人施工

本日现场监理人员 刘晨瑞

记录人：刘晨瑞


