
表 A.0.8 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期 2019.11.19 班 次 8：00～17：00 天 气 晴 气 温 17°C～8°C

施工情况：

1、进场道路开挖排水沟、电缆沟，现场 2 人，挖掘机一台

2、叶片厂家处理运输过程中及厂家原因导致叶片上漆皮脱落、磨损部分

停 水 无 停 电 无
对工程影

响
无

质量检查（试验、检测、验收）：

1、要求进场道路排水沟深度不能低于 1 米以下，因为电缆在排水沟的下面，电缆埋深 0.8 米，要求

铺砂盖砖

2、有一片叶片前缘保护漆未处理，等待厂家发货后处理

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：

安全生产或者文明施工情况：

1、

遗留问题

或提请下

班监理人

员注意事

项

监理在岗

人员
韩火明

填表人 负责人
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