
表 A.0.8 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期 2019.12.16 班 次 8：00～17：00 天 气 晴 气 温 23°C～8°C

施工情况：

1、施工单位 5 人，挖掘机一辆，水准仪各一台

2、升压站综合楼基础开槽，累计完成 30%

停 水 无 停 电 无
对工程影

响
无

质量检查（试验、检测、验收）：

现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：

以下关于安全方面的问题我监理部于上午 11 时下发监理工作联系单 ZSFD-ZHJL-004

安全生产或者文明施工情况：

1、升压站综合楼基础的深基坑要求采用钢管四周做围护

2、现场未设置安全警示标识

3、基坑开挖的土方堆放必须离基坑 1.2m 以上，已确保后道工序施工的材料堆放

4、新进场的施工人员未进行三级安全培训、考试及交底

遗留问题

或提请下

班监理人

员注意事

项

监理在岗

人员
马少经 韩火明

填表人 负责人
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