
日期： 2020年 04 月 29 日 天气： 多云

星期： 三 气温： 13 ℃ ～ 26℃

工程名称: 江苏德和 2.72304mw屋面分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视现场施工情况：

1. 检查施工工人佩戴安全帽正常、安全生产情况良，二号屋面纸箱未清理，已

要求及时清理。

2. 对二号屋面组件安装全程防压跟踪巡视，未发现坐压情况，检查电缆沟开挖

情况，三号屋底部有自来水管，人工开挖后，原有 PVC 水管有漏水现象，且用胶带

缠绕，业主已通知厂方来查看解决。

3. 对组件吊装进行旁站。

4. 对电缆沟进行隐蔽验收，沟底深六十公分偏浅，但下面有水管，也只能这样

了。

支

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

江苏中天

科技工程

有限公司

1、二号组件吊装 4人，散件 6人，桥架安装 3人。

2、下午二号车间组件安装 6人，桥架安装 4人，电缆沟开挖 3人。

3、管理人员 1人。

其

它

事

项

安全生产正常。

本日现场监理人员
胡学东

记录人: 胡学东 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


