
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 23 日 天气： 阴 星期： 四 气温： 14°—19°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、屋面导轨安装：平行检查北侧办公区 E 轴屋面导轨安装情况，导轨平行，间距 1600mm 基本一

至，夹具至导轨边缘 300mm，螺丝紧固牢固到位。安装已避开空调制冷风扇的障碍，导轨平面距障碍

物体大于 300mm，不影响组件安装。

2、安全施工基本正常，登高作业安全带使用规范。

3、加固凌晨施工，5人，完成 A 轴改动后 4节点、仓库内 1 根、AO 处 1 根的安装。

4、焊接人员未参加，部分柱未完全焊。

5、发现厂房内放置的组件有一处破洞，可见组件正面板。
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1、项目经理 1 人，屋面施工 2 人、厂房加固 5 人

2、夹具安装 100%，导轨安装 85%，逆变器支架安装 100%，厂房加固完成 67%。

3、今日白天屋面夹具及导轨安装，晚上 0：00 厂房加固。
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本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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