
监 理 日 志

日期：2025 年 05 月 28 日 天 气:阵 雨

星期：三 气 温：22/27℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1.升压站视频监控、消防视频、烟感报警系统调试，经监理工程师检验，视频监控：摄

像头，画面清晰，云台转动正常，夜视功能开启后无黑屏；后台：录像存储可保存 30

天，移动侦测报警能自动录像；消防视频：重点区域（消防通道、灭火器点）画面无遮

挡；模拟火灾报警时，视频自动切换至报警区域；烟感系统：烟雾触发后，30 秒内消

防主机收到报警信号；联动测试；报警时防火门自动关闭，排烟风机启动；升压站视频

监控、消防视频、烟感报警系统调试结果符合要求；

2.审批施工资料。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

浙江阳明

电力建设

有限公司

1.升压站视频监控及消防系统调试运行，调试人员 2名；

2.施工项目部管理人员 5名。（张小栋 章俊 王洪连 朱博文 周华兵）

其

他

事

项

本日现场监理人员 贲振军 王洪伟

记录人：贲振军 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：


