
日期：2022 年 10 月 31 日 天气： 晴

星期：星期一 气温： 14～22℃

工程名称: 国能无锡环保科技有限公司分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

巡视施工现场情况：

一、检查屋面组件安装及直流放线，部分背板线下垂，要求绑扎牢固，另外

个别直流线未套管，要求整改。

二、检查进场镀锌钢管镀锌屋严重偏薄，壁厚也不符合规范及设计要求，下

午已全部退回。

三、下午业主安全部付总要求总包埋地电缆必须套管，总包已答应电缆增加

套管。

四、检查钢结构加固符合要求，工人安全带、安全带佩戴良好。

五、走了部分工人，要求增加人力，不只能两人装组件。
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施工内容及进度

浙 江

泰 辉

新 能

源 有

限 公

司

一、一号屋面组件调整安装两人人，直流放线两人。

二、钢结构加固四人，总分包管理人员三人。
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安全生产正常

本日现场监理人员 胡学东

记录人:胡学东 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


