
监理日志（ ）

日期：2025 年 05月 08 日 天气： 多云

星期： 四 气温： 15~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW屋顶分布式光伏发电项目
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1、安全巡视：检查施工人员能佩戴好安全帽等防护用品，但发现有人员在施工

现场（非指定吸烟区）违规吸烟，已责令涉事人员立即停止吸烟行为，并对其进行了

批评教育，并下发了监理通知单（SKQN-FDGF-JLTZD-004）。

2、质量检查：检查逆变器安装位置，确保安装位置符合规划，安装空间满足逆

变器散热、维护需求，前后左右预留了足够空间，方便操作和检修，支架稳固，确保

逆变器在运行过程中不会因振动等因素松动，防止设备掉落造成安全事故。接地扁铁

采用螺栓连接方式，确保连接紧密，接触良好，质量可控。

施

工

情

况

施 工

单 位
施工内容及进度

江 苏

函 旅

建 设

工 程

有 限

公 司

1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1人，管理人员 2人，现场施

工人员 2人

2、施工机械：当日现场无机械。

3、施工进度：环网接地整改，1#楼逆变器安装完成。
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本日现场监

理工作人员 陈渝

记录人：

陈渝
总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝


