
监理日志（ ）

日期：2025 年 05月 09 日 天气： 多云

星期： 五 气温： 15~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW屋顶分布式光伏发电项目
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1、安全巡视：检查焊接所用临时用电电源，采用一机一闸合格的配电箱、电缆

等设备，配电箱具备漏电保护、短路保护等功能。施工现场安全管理到位,安全可控。。

2、质量检查：检查逆变器安装位置，确保安装位置符合规划，方便操作和检修，

逆变器支架稳固。接地扁铁采用焊接的方式连接，焊接处做好防腐处理，搭接面符合

规范要求，质量可控。

3、召开监理例会。
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1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1人，管理人员 2人，现场施

工人员 2人

2、施工机械：当日现场无机械。

3、施工进度：环网接地整改，2#、3#楼逆变器安装完成。
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本日现场监

理工作人员 陈渝

记录人：

陈渝
总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝


