
监理日志（ ）

日期：2025 年 05月 17 日 天气： 多云

星期： 六 气温： 15~~26℃

工程名称：苏垦新福地（福地商业广场）518KW屋顶分布式光伏发电项目
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1、安全巡视：施工人员基本能佩戴好安全帽等防护用品。施工现场安全管理到

位,安全可控。

2、质量检查：平行检测了 1#-6#楼组串开路低压，符合设计及规范要求。检查

6#楼逆变器安装位置，确保安装位置符合规划要求，安装空间满足逆变器各项要求。

3#、5#电缆桥架安装满足设计要求。
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1、施工人员数量：总包方现场项目经理 1人，管理人员 2人，现场施

工人员 10 人

2、施工机械：当日现场无机械。

3、施工进度：6#楼逆变器安装完成、3#、5#穿孔处电缆桥架安装完成、

1#-6#楼组串开路低压检测完成。
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本日现场监

理工作人员 陈渝

记录人：

陈渝
总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：陈渝


