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工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

	本月施工现场进度情况
	1.升压站主控楼：一层混凝土养护，二层柱钢筋绑扎完成100%。
3.升压站主变及330kV二次室基础梁混凝土养护。
3.消防水泵房：基础垫层混凝土浇筑完成100%，垫层模板组立完成70%。
4.生活蓄水池主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：构架基础混凝土养护，基础土方回填完成70％。。
6.配电装置：基础混凝土养护，基础土方回填完成60％。
7.1#主变：基础混凝土养护，土方回填完成30％。
8.35kV1#配电室：褥垫层回填夯实完成100％。

	本月施工单位安全管理体系及职责执行情况
	(1)施工企业营业执照和资质证书齐全.(2)检查施工单位项目经理及专职安全管理人员均持证上岗,资格证书否与投标书中人员相符,人证合一,数量是满足合同要求,施工单位安全管理体系运转正常.安全管理人员在岗。未发生安全事故。

	本月施工单位安全管理.安全方案丶应急预案丶执行情况
	施工单位安全管理丶安全方案丶应急预案丶危险性较大方案均己编制并按监理审查意见完善,总监己审批,施工单位已按审批方案施工。

	本月施工单位进场人员培训丶安全教育及安全交底执行情况
	施工单位对新进场人员培训丶三级安全教育及安全交底均落实,均有记录。

	本月三宝四囗及临边防护情况
	临边、洞口、临时设施等安全防护设施齐全，四周有明显标识。

	本月临时用电系统安全情况
	临时用电线路无老化，破损现象，接头包扎良好，无漏电、敷设不规范问题。接地保护和漏 电保护器安全灵敏可靠。配电箱和开关的配电标志清晰，符合一机一闸一箱一漏保”要求。配电枑标识清晰,有可靠接地,现场配电无私拉乱接现象。存在问题见问题与整改

	本月脚手架搭设、塔吊、设备安全检查情况
	脚手架搭设有安全施工专项方案并通过审批,架体外侧有密目式安全网进行封闭,悬挑层设挡脚板,通过检测验收,有记录,有检测证书。
塔吊有安全施工专项方案并通过审批并检测验收,吊塔己备案使用,安全保护奘置齐全,有明显限载标志,有安全操作规程,使用有专人指挥。

	本月施工机械、设备安全情况
	大型（特种）设备开展了设备状态检查评估确认，状态良好。其他机械设备保护接地和漏电保护符合要求，线路无老化破损情况。试运行状态良好。

	本月现场消防安全情况
	消防安全制度己建立,消防培训和演练均按计划实施,对施工单位火灾隐患检查、对电气设备检查,对电线检查无老化、缺路现象,作业场所、加工厂、驻地设备灭火器、消防砂等消防器材配置符合要求。职工生活驻地无乱接线情况，无违规使用大功率电器情况。存在问题见问题与整改

	安全风险、安全专项方案编制与专家论证
	
对安全风险进行了研判，制定了风险管控措施，建立安全隐患问题库。
危大工程方案编制经专家论证且同意

	本月施工单位特种人员作业上岗情况
	施工单位电工丶电焊工丶架子工丶高空作业证丶吊车司机丶起重司索信号工丶爆破工丶压接工丶其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗。

	本月高空作业安全情况
	高空作业人员持证上岗,人证合－,身体健康,天气周边环境适合高空作业,且做好警戒及告知,高空作业人员正确配戴安全带丶安全帽和防滑鞋,且正确穿戴劳保用品,工作绳柔性导轨安全短绳无磨损断股现象,挂点装置牢固可靠,承载力符合要求,绳结为死结,作业完成之前不允许拆除防护设施。

	基坑支护安全措施
	施工支架支撑系统完备、杆件质量良好、节点连接牢固、基础处理合理、支架系统无散杂物 料堆放，经检查检测无杆件偏斜变形,基坑支护情况良好、无变形，周围土体无变形情况。现场防排水设施完备，排水通畅。

	本月环水保及文明施工情况
	(1)五牌一图重大危险源公示牌,四类人员公示牌己按要求张贴公示.(2)办公生活区有绿化布置,施工地面硬化,道路畅通,及时洒水防止污染环境。存在问题见问题与整改

	本月施工单位对各级部门检查安全隐患及整改情况
	施工单位对各级领导检查安全隐患均能按要求落实整改

	本月监理安全工作手段及效果
	本月监理安全工作始终以总监理工程师为核心,以安全监理工程师为主导,全员参与,对施工单位现场安全进行全面监理,安全监理工程师积极巡视丶旁站,对发现安全隐患及文明施工不到位地方通过囗头要求丶监理通知单丶联系单等形式要求施工单位整改.

	本月安全工作大事件
	1.2024年06月05日项目部组织开展安全员活动。
2.2024年06月10日施工现场安全检查。

	下月监理安全主要工作情兄
	[bookmark: _Toc5172][bookmark: _Toc21529][bookmark: _Toc17860][bookmark: _Toc24529]1丶监理安全下周检查内容包括机械安全、围栏安全、消防、安全管理、施工用电、现场机械、设备、环保及文明施工、生活区消防安全管理等；同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。
2丶巡视施工现场，对检修道路高边坡开挖安全和光伏区基础桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。
3丶施工单位安全管理体系及职责安全方案丶应急预案丶执行情况。
4丶对发现安全隐患及文明施工不到位地方通过囗头要求丶监理通知单丶联系单等形式要求施工单位整改


	检查发现的问题及处理措施，结果
	问题整改前后对比照片


	检查发现的问题及处理措施，结果
		1
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	隐患描述：吊车吊运材料未使用吊篮存在安全隐患
	整改措施：吊车吊运材料己使用吊篮消除安全隐患
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	隐患描述：人行通道步行板安装不及时存在安全隐患
	隐患整改措施：人行通道步行板已安装消除安全隐患
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	隐患描述：脚手架楼梯扶手未安装存在安全隐患
	隐患整改措施:脚手架楼梯扶手已安装消除安全隐患
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