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安装工程施工强制性条文检查记录（电气专业）
电缆线路施工

附表 2

条 号 项 目 检 查 内 容
判 定

符合 不符合

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》（GB50168-—1992）

5.4.7 直埋电缆敷设 直埋电缆回填土前，应经隐蔽工程验收合格。回

填土应分层夯实。 √

6.2.1
0

电缆终端制作要

求

三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好。

√

7.0.1 电缆的防火 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火

蔓延而酿成严重事故的电缆回路，必须按设计要

求的防火阻燃措施施工
√

7.0.7 电缆的阻燃 阻火墙上的防火门应严密，孔洞应封堵；阻火墙

两侧电缆应施加防火包带或涂料。 √
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“判定”填写说明：

1.符合强制性条文，在相对应的空格内打“√”若不符合则打“╳”

2. 由多项内容组成为一条的强制性条文，取最低级判定为该条的判定。


