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《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2006）

1

3.3.12 发电厂、变电所电气装置下列部位应专门敷设

接地线直接与接地体或接地母线连接：

 2 高压配电装置的金属外壳；

 3 110kV及以上钢筋混凝土构件支座上电气设备金属外

壳；

 4 直接接地或经消弧线圈接地的变压器、旋转电机的

中性点；
 5 高压并联电抗器中性点所接消弧线圈、接地电抗器

、电阻器等的接地端子；

 6 GIS接地端子；

 7 避雷器、避雷针、避雷线等接地端子。

已执行 汇流箱、逆变器安装验收记录

2 3.3.13 避雷器应用最短的接地线与主接地网连接。 已执行 避雷器安装验收记录

3
3.3.15 高压配电间隔和静止补偿装置的栅栏门铰链处

应用软铜线连接，以保持良好接地。
/ /
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