


安装专业项目划分表

工程编号

工 程 项 目 名 称

性

质

质检机构验评范围
W S

H
质量验评及签证

表编号

（DL/T）

单

位

工

程

子

单

位

工

程

分

部

工

程

分

项

工

程

施工单位 监

理

单

位

建

设

单

位

见

证

点

旁

站

点

停

检

点

班

组

工

地

质

检

部

02 光伏电站安装工程 √ √ √ √ 5161.1-表 4.0.3

1 支架安装 √ √ √ √ 5161.1-表 4.0.2

1 固定支架安装

01 1 区固定支架安装 √ √ √ √ 表 1.1.1

02 2-6 区固定支架安装 √ √ √ √ 同 01 部分

2 组件安装 √ √ √ √ 5161.1-表 4.0.2

1 光伏组件安装

01 1 区光伏组件安装 √ √ √ √ 表 1.2.1

02 2-6 区光伏组件安装 √ √ √ √ 同 01 部分

2 组串内接线

01 1 区组串内接线 √ √ √ √ 表 1.2.2

02 2-6 区组串内接线 √ √ √ √ 同 01 部分

3 逆变器安装 √ √ √ √ 5161.1-表 4.0.2

1 柜(箱)体安装

01 1 区逆变器柜(箱)体安装 √ √ √ √ 表 1.4.1

02
2-6 区逆变器柜(箱)体安

装
同 01 部分

2 逆变器回路检查及接线

01
1 区逆变器回路检查及接

线
√ √ √ √ 表 1.4.2

02
2-6 区逆变器回路检查及

接线
√ √ √ √ 同 01 部分

4 配电装置安装

1 箱体安装

1 盘柜基础安装 √ √ 5161.8-表1.0.2

2 配电盘安装 √ √

5161.8-表2.0.1

5161.8-表2.0.2

3 母线安装
主

要
√ √ √ √ 5161.4-表3.0.2



4 断路器检查
主

要
√ √ √ √ 5161.2-表3.0.2

5 二次回路检查及接线 √ √ 5161.8-表7.0.2

2 控制及直流系统设备安装

1
电控室控制及保护屏台安

装
√ √

5161.8-表 1.0.2

5161.8-表 5.0.2

2
电控室二次回路检查及接

线
√ √ 5161.8-表 7.0.2

3 配电装置带电试运 5161.1-表5.0.5-2

5 线路及电缆 √ √ √ √ 5161.1-表 4.0.2

1 电缆管配制及敷设

1
光伏方阵电缆管配制及敷

设
√ √ 5161.5-表 1.0.2

2 升压站电缆管配制及敷设 √ √ 5161.5-表 1.0.2

2 电缆架安装

1 室内电缆桥架安装 √ √ 5161.5-表 1.0.3

2 室外电缆桥架安装 √ √ 5161.5-表 1.0.3

3 电缆敷设

1 室内电缆敷设 √ √
5161.5-表 2.0.2

5161.5-表 2.0.3

2 室外电缆敷设 √ √

5161.5-表 2.0.2

5161.5-表 2.0.3

5161.5-表 2.0.4

4 电力电缆终端制作及安装

1
室内电力电缆终端制作及

安装
√ √ 5161.5-表 3.0.2

2
室外电力电缆终端制作及

安装
√ √ 5161.5-表 3.0.2

5 控制电缆终端制作及安装

1
屋内控制电缆终端制作及

安装
√ √ 5161.5-表 3.0.3

2
屋外控制电缆终端制作及

安装
√ √ 5161.5-表 3.0.3

6 电缆线路施工

1 电缆线路施工
主

要
√ √ √ √ 5161.5-表 4.0.2

7 电缆防火与阻燃



1
全站（场）电缆防火与阻

燃

主

要
√ √ √ √ √ 5161.5-表 5.0.2

6 防雷与接地 √ √ √ √ 5161.1-表 4.0.2

1 光伏方阵防雷与接地

1
光伏方阵室外接地装置安

装

主

要
√ √ √ √ √ 5161.6-表 1.0.2

2 配电电气装置防雷与接地

1 汇流箱接地安装 √ √ √ √ 5161.6-表 2.0.2

2 配电室室内接地装置安装 √ √ √ √ 5161.6-表 2.0.2

3
逆变器小室室内接地装置

安装
√ √ √ √ 5161.6-表 2.0.2

4 室外接地装置安装
主

要
√ √ √ √ √ 5161.6-表 1.0.2


