
平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YXDZ-PXJY-01

检验对象分类 □设备 ☑ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料

材料名称 夹具 材料型号规格 L60

生产厂家
迈贝特（厦门）新能源

有限公司
使用部位 光伏屋面

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 外观尺寸 60×58×42 合格

2 基材厚度 4 合格

3 镀膜厚度 平均≥15 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 游标卡尺、镀锌层测厚仪

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-02

检验对象分类 □设备 ☑ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料

材料名称 支架、导轨 材料型号规格 L5300

生产厂家
迈贝特（厦门）新能源

有限公司
使用部位 光伏

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 外观尺寸 L5300 合格

2 基材厚度 1.2 合格

3 镀膜厚度 平均≥15 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 游标卡尺、卷尺、镀锌层测厚仪

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-03

检验对象分类 □设备 ☑ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料

材料名称 格栅板 材料型号规格 40*40*25 0.4*4.04

生产厂家
南通汉森新材料科技有

限公司
使用部位 光伏

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 外观尺寸
40*40，厚度 25，尺寸

0.4*4.04
合格

2 基材厚度 25 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 游标卡尺、卷尺

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-04

检验对象分类 □设备 ☑ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料

材料名称 支架 斜梁 材料型号规格 41*72*2.2

生产厂家
恒源达（天津）钢铁有

限公司
使用部位 光伏

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 外观尺寸 41*72*2.2 合格

2 基材厚度 2.2 合格

3 镀膜厚度 平均≥15 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 游标卡尺、镀锌层测厚仪

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-05

检验对象分类 □设备 ☑ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料

材料名称 檩条 材料型号规格 41*52*2.0

生产厂家
恒源达（天津）钢铁有

限公司
使用部位 光伏

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 外观尺寸 41*52*2.0 合格

2 基材厚度 2.0 合格

3 镀膜厚度 平均≥15 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 游标卡尺、卷尺、镀锌层测厚仪

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-06

检验对象分类 □设备 ☑ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料

材料名称 桥架 材料型号规格

300*150*1.2*1.0/200*10

0*1.0*1.0/100*100*1.0*

1.0/100*50*1.0*1.0/50*

50*1.0*1.0

生产厂家
东台市飞凌电气设备有

限公司
使用部位 光伏屋面

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 外观尺寸

300*150*1.2*1.0/200*

100*1.0*1.0/100*100*

1.0*1.0/100*50*1.0*1

.0/50*50*1.0*1.0

合格

2 基材厚度 1.0/1.2 合格

3 镀膜厚度 平均≥65μm 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 游标卡尺、卷尺、镀锌层测厚仪

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-07

检验对象分类 □设备 ☑ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料

材料名称 扁铁 材料型号规格 40*4

生产厂家
昆山市升龙金属材料有

限公司
使用部位 光伏

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 外观尺寸 40*4 合格

2 基材厚度 4 合格

3 镀膜厚度 平均≥65μm 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 游标卡尺、卷尺、镀锌层测厚仪

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-09

检验对象分类 ☑设备 □ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 预制舱 设备型号规格 YBM

生产厂家 浙江华发电气有限公司 安装位置 升压站

材料
材料名称 材料型号规格

生产厂家 使用部位

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 包装情况 完好无损 合格

2 文件、部件 数量无误 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 卷尺

检验人员 检验日期 2022 年 4 月 27 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中斜

线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属

于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。



平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-10

检验对象分类 ☑设备 □ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备

设备名称 箱式变压器 设备型号规格

YBM-10/0.5-1000KVA

YBM-10/0.5-1600KVA

YBM-10/0.5-2000KVA

生产厂家
江苏苏变电力设备有限

公司
安装位置 升压站

材料
材料名称 材料型号规格

生产厂家 使用部位

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 包装情况 完好无损 合格

2 文件、部件数量 数量无误 合格

3 内部柜体、元器件型号规格 符合要求 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。



（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-11

检验对象分类 □设备 □ 材料 ☑工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料
材料名称 材料型号规格

生产厂家 使用部位

工序
工序名称 支架安装 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 夹具、导轨、支架安装 设计图纸要求 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 卷尺、水平尺

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委



托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-12

检验对象分类 □设备 □ 材料 ☑工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料
材料名称 材料型号规格

生产厂家 使用部位

工序
工序名称 组件安装 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 组件安装 设计图纸要求 合格

检验结论 合格

检验仪器及编号 卷尺

检验人员 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。



（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-13

检验对象分类 □设备 □ 材料 ☑工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格 1

生产厂家 安装位置

材料
材料名称 材料型号规格

生产厂家 使用部位

工序
工序名称 箱变、预制舱基础 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 箱变、预制舱基础 设计图纸要求 符合要求

检验结论 合格

检验仪器及编号 卷尺、水平仪

检验人员 刘德文 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委



托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

平行检验记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-14

检验对象分类 □设备 ☑ 材料 □工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格

生产厂家 安装位置

材料
材料名称 光伏电缆 材料型号规格

ZC-YJV228.7/15KV 3*240

ZC-YJV22.8/15KV 3*120

ZC-YJV0.6/1KV 3*95

ZC-YJV0.6/1KV 3*70

PV1-F 1*4

生产厂家 无锡江南电缆有限公司 使用部位 光伏区

工序
工序名称 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1
型号、规格、产品标准、产

品合格证
规范、设计图纸 符合要求

检验结论 合格

检验仪器及编号 游标卡尺

检验人员 刘德文 检验日期 2022 年 4 月 28 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委



托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。

平行检验记录表

工程名称： 亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYDZ-PXJY-15

检验对象分类 □设备 □ 材料 ☑工序

检 验 对

象 基 本

信息

设备
设备名称 设备型号规格 1

生产厂家 安装位置

材料
材料名称 材料型号规格

生产厂家 使用部位

工序
工序名称 箱变、预制舱安装 实施单位

苏州淞吴电力科技有限公

司

其他

序号 检 验 项 目 质量标准 质量检验结果 备 注

1 箱变、预制舱设备安装 设计图纸要求 符合要求

检验结论 合格

检验仪器及编号 卷尺、水平尺

检验人员 刘德文 检验日期 2022 年 月 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的

□框中打√，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打

斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否

属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委

托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。
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