    旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8- 
	日期及气候：2015.8.17 晴18~37℃
	施工地点：光伏厂区6号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏支架基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：2015.8.17  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.17  17：00

	施工情况：本次施工的是光伏支架基础33立方C30的混凝土浇筑。

   1、机悈：800型配料机1台，JZM450搅拌机1台，灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。

   2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工25人。
   3、自拌C30混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑17点00分进行塌落度测量为162mm，浇筑正常，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，现场监督同条件试块做了一组,标准养护试块一组。

	发现问题：无

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                      

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                   
日     期：         年   月   日


 旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                         编号:JZLB8-  
	日期及气候：2015.8.19 晴18~36 ℃
	施工地点：光伏厂区19号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏支架基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：2015.8.19  08：10
	旁站监理结束时间：2015.8.19  20：00

	施工情况：本次施工的是光伏支架基础35立方C30的混凝土浇筑。

   1、机悈：800型配料机1台，JZM450搅拌机1台，灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。

   2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工24人。
   3、自拌C30混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑17点00分进行塌落度测量为161mm，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，现场监督同条件试块做了一组，,标准养护试块一组。

	发现问题：部分桩基出现涨模现象

	处理意见：及时对模板进行修复，桩基表面重新收面。


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                    

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                         
日     期：         年   月   日


   旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号:JZLB8-
	日期及气候：2015.8.20 晴17~36 ℃
	施工地点：光伏厂区12号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏支架基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：2015.8.20  08：15
	旁站监理结束时间：2015.8.20  19：35

	施工情况：本次施工的是光伏支架基础28立方C30的混凝土浇筑。

   1、机悈：800型配料机1台，JZM450搅拌机1台，灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。

   2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工26人。
   3、自拌C30混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点50分混凝土浇筑开始，浇筑19点35分进行塌落度测量为160mm，浇筑时，对混泥土的配合比进行确认，现场监督同条件试块做了一组，,标准养护试块一组。

	发现问题：出现漏振现象

	处理意见：及时对漏振的桩基补振。


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                   

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                    
日     期：         年   月   日


  旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JZLB8- 
	日期及气候：2015.8.22 晴16~37℃
	施工地点：光伏厂区15号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏支架基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：2015.8.22  08：08
	旁站监理结束时间：2015.8.22  19：45

	施工情况：本次施工的是光伏支架基础29立方C30的混凝土浇筑。

   1、机悈：800型配料机1台，JZM450搅拌机1台，灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。

   2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工26人。
   3、自拌C30混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点08分混凝土浇筑开始，首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位，浇筑19点45分进行塌落度测量为168mm，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，浇筑正常，基础标高及表面平整度，均符合设计要求。现场监督同条件试块做了一组，,标准养护试块一组。

	发现问题：无

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                    

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                          
日     期：         年   月   日


  旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JZLB8- 
	日期及气候：2015.8.23 晴15~35℃
	施工地点：光伏厂区9号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏支架基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：2015.8.23  08：12
	旁站监理结束时间：2015.8.23  19：42

	施工情况：本次施工的是光伏支架基础28立方C30的混凝土浇筑。

   1、机悈：800型配料机1台，JZM450搅拌机1台，灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。

   2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工26人。
   3、自拌C30混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点12分混凝土浇筑开始，首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位，浇筑19点42分进行塌落度测量为168mm，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，浇筑正常，基础标高及表面平整度，均符合设计要求。现场监督同条件试块做了一组,标准养护试块一组。，

	发现问题：无

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                    

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                   
日     期：         年   月   日


  旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JZLB8- 
	日期及气候：2015.8.25 晴12~34℃
	施工地点：光伏厂区8号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏支架基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：2015.8.25  08：10
	旁站监理结束时间：2015.8.25  19：50

	施工情况：本次施工的是光伏支架基础32立方C30的混凝土浇筑。

   1、机悈：800型配料机1台，JZM450搅拌机1台，灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。

   2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工26人。
   3、自拌C30混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点10分混凝土浇筑开始，首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位，浇筑19点50分进行塌落度测量为170mm，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，浇筑正常，基础标高及表面平整度，均符合设计要求。现场监督同条件试块做了一组，,标准养护试块一组。

	发现问题：无

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                    

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                    
日     期：         年   月   日


旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JZLB8- 
	日期及气候：2015.8.26 晴13~37℃
	施工地点：光伏厂区5号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏支架基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：2015.8.26  08：10
	旁站监理结束时间：2015.8.26  19：50

	施工情况：本次施工的是光伏支架基础29立方C30的混凝土浇筑。

   1、机悈：800型配料机1台，JZM450搅拌机1台，灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。

   2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工26人。
   3、自拌C30混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点10分混凝土浇筑开始，首先查看了基础混凝土施工技术及安全交底，落实安全措施均已到位，浇筑19点50分进行塌落度测量为168mm，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，浇筑正常，基础标高及表面平整度，均符合设计要求。现场监督同条件试块做了一组,标准养护试块一组。

	发现问题：无

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                       

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                  
日     期：         年   月   日


    旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JZLB8- 
	日期及气候：2015.8.27 晴18~34℃
	施工地点：光伏厂区4号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏支架基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：2015.8.27  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.27  17：00

	施工情况：本次施工的是光伏支架基础30立方C30的混凝土浇筑。

   1、机悈：800型配料机1台，JZM450搅拌机1台，灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。

   2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工25人。
   3、自拌C30混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑17点00分进行塌落度测量为162mm，浇筑正常，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，浇筑正常，基础标高及表面平整度，均符合设计要求现场监督同条件试块做了一组，,标准养护试块一组。

	发现问题：无

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                    

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                   
日     期：         年   月   日


    旁站监理记录表
 工程名称： 福海县埃菲生并网光伏发电项目                           编号：JZLB8- 
	日期及气候：2015.8.29 晴15~37℃
	施工地点：光伏厂区11号区域

	旁站监理的部位或工序：光伏支架基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间：2015.8.29  08：00
	旁站监理结束时间：2015.8.29  17：00

	施工情况：本次施工的是光伏支架基础30立方C30的混凝土浇筑。

   1、机悈：800型配料机1台，JZM450搅拌机1台，灌车2辆，装载机1辆，振动棒2台。

   2、人员：质检员1人，技术员1人，安全员1人，混凝土工25人。
   3、自拌C30混凝土配合比满足设计要求。

   5、 人员、机械能够满足现场施工的需要。

	监理情况：

     8点00分混凝土浇筑开始，浇筑17点00分进行塌落度测量为162mm，浇筑正常，无漏振现像，对混泥土的配合比进行确认，浇筑正常，基础标高及表面平整度，均符合设计要求现场监督同条件试块做了一组，,标准养护试块一组。

	发现问题：无

	处理意见：


	备注（包括处理结果）： 



	承包单位：                     

质 检 员：                     

日    期：       年   月   日
	项目监理机构：福海县埃菲生并网光伏发电项目项目监理部
旁站监理人员：                    
日     期：         年   月   日


