[bookmark: _Toc345925831]旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-5-20 晴转多云 38/23℃
	施工地点：中控楼

	旁站监理的部位或工序：-1600mm基础配筋

	旁站监理开始时间： 09:40
	旁站监理结束时间： 11:35

	施工情况：
1.施工人员21人；
2.施工机械为：钢筋切断机、弯钩机、绑钩、粉笔、扳子、撬棍、钢丝刷子、盒尺、小线、线坠；
3.施工方法：套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画钢筋间距线→绑箍筋

	监理情况：
1.施工人员已到位；
2.质检员已到岗；
3.施工机械良好；
4.钢筋出厂合格证、出厂检测报告、进场复试报告齐全；
5.钢筋无油污、无老锈；
6.钢筋型号、位置、数量、间距及绑扎符合设计、图集和规范要求；
7.钢筋锚固长度符合设计、图集和规范要求；
8.钢筋保护层厚度符合设计要求；

	发现问题：
套住箍筋间隔过大

	处理意见；
按要求整改

	备注：（包括处理结果）：
处理结果符合要求
(钢筋同柱（12根18mm钢筋）；承台12Ф150；)

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：         
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-5-25  晴 32/17℃
	施工地点：中控楼

	旁站监理的部位或工序：-1600mm基础混凝土浇筑

	旁站监理开始时间： 09:10
	旁站监理结束时间： 10:40

	施工情况：
1.施工人员15人；其中混凝土工12人，木工3人看模；
2.安全员、质检员已就位；
3.施工机具：50震动泵3台、混凝土输送车、汽车泵、铁锹；
4.浇筑顺序及方法：泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护；
5.由于基础较高，采取分层振捣的作业方法；
6浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒每次位移不大于500mm，快插慢拔，每个振捣点振捣时间为10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。

	监理情况：
1.施工人员已到位；
2.质检员已到岗；
3.施工机械良好；
4.混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全；
5.砼坍落度实测值为200mm；
6.现场留置抗压试块1组；
7.振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求；
8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；

	发现问题：
震动泵振捣持续时间过短，移动过快，插入深度不符要求

	处理意见；
振捣点持续时间10-30s，震动泵插入混凝土底部充分振捣密实

	备注：（包括处理结果）：
   处理结果符合要求；
   混凝土标号C40；设计坍落度180±30mm；基础柱较高，分层浇筑，间隔时间不超过10分钟

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：         
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。

旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候： 2014-5-26晴 37/18℃
	施工地点： 中控楼

	旁站监理的部位或工序：土方回填

	旁站监理开始时间：  
	旁站监理结束时间： 

	施工情况：
1、施工人员7名；
2.施工员、质检员已就位；
3.施工机械：推土机、铁锹、挖掘机；
4.回填方法：采用挖掘机回填。人工辅助平整清理，回填土为开挖时堆放在四周围的杂壤。

	监理情况：
1、施工人员、施工机械配置合理；
2.基础分部验收合格、同意回填；
3.回填之前施工经理向施工班组施工人员进行了安全技术交底，强调了施工安全；
4.回填时要求在承台周围及条基两侧对称填土，分层夯实。剔除粒径过大的石块，控制每层厚度在25cm以内。
5.回填时注意对成品的保护，未发生破坏成品外观及安全的事情；
6.标高、分层压实系符合要求。

	发现问题：   回填土夯实未及时夯实

	处理意见；   按设计要求处理

	备注：（包括处理结果）：  
     处理结果满足要求

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.



旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-6-1浮沉 33/18℃
	施工地点：中控楼

	旁站监理的部位或工序：-0.1米梁配筋

	旁站监理开始时间： 15:10
	旁站监理结束时间： 16:37

	施工情况：
1.施工人员23人；
2.施工机械为：钢筋切断机、弯钩机、绑钩、粉笔、扳子、撬棍、钢丝刷子、盒尺、小线、线坠；
3.施工方法：套柱箍筋→搭接绑扎纵向受力筋→画钢筋间距线→绑箍筋
[image: ][image: ]

	监理情况：
1.施工人员已到位；
2.质检员已到岗；
3.施工机械良好；
4.钢筋出厂合格证、出厂检测报告、进场复试报告齐全；
5.钢筋型号、位置、数量、间距及绑扎符合设计、图集和规范要求；
6.钢筋锚固长度符合设计、图集和规范要求；
7.钢筋保护层厚度符合设计要求；

	发现问题： 钢筋存在锈蚀

	处理意见； 打磨干净再使用

	备注：（包括处理结果）： 处理结果满足要求

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：         
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-6-14晴42/23℃
	施工地点：中控楼

	旁站监理的部位或工序：-0.1m梁混凝土浇筑

	旁站监理开始时间： 11:10
	旁站监理结束时间： 13:20

	施工情况：
1.施工人员15人；其中混凝土工12人，木工3人看模；
2.安全员、质检员已就位；
3.施工机具：50震动泵2台、混凝土输送车、汽车泵、铁锹；
4.浇筑顺序及方法：泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护；
5.浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒每次位移不大于500mm，快插慢拔，每个振捣点振捣时间为10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。
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	监理情况：
1.施工人员已到位；
2.质检员已到岗；
3.施工机械良好；
4.混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全；
5.砼坍落度实测值为200mm；
6.现场留置抗压试块1组；
7.振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求；


	发现问题： 跑模

	处理意见； 暂停浇筑，木工加固模板

	备注：（包括处理结果）： 处理后继续浇筑，间断浇筑15分钟；
   混凝土标号C25；设计坍落度180±30mm；

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：         
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-6-16 多云 38/27℃
	施工地点：中控楼

	旁站监理的部位或工序：-0.1 ~5.1米柱配筋

	旁站监理开始时间： 14:45
	旁站监理结束时间： 15:56

	施工情况：
1.施工人员25人；
2.施工机械为：钢筋切断机、弯钩机、绑钩、粉笔、扳子、撬棍、钢丝刷子、盒尺、小线、线坠；
3.施工方法：套柱箍筋→搭接绑扎竖向受力筋→画钢筋间距线→绑箍筋
[image: ][image: ]

	监理情况：
1.施工人员已到位；
2.质检员已到岗；
3.施工机械良好；
4.钢筋出厂合格证、出厂检测报告、进场复试报告齐全；
5.钢筋无油污、无老锈；
6.钢筋型号、位置、数量、间距及绑扎符合设计、图集和规范要求；
7.钢筋锚固长度符合设计、图集和规范要求；
8.钢筋保护层厚度符合设计要求；

	发现问题： 无

	处理意见； 无

	备注：（包括处理结果）：  主筋为18mm钢筋；

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：         
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-6-18 多云转晴 37/23℃
	施工地点：中控楼

	旁站监理的部位或工序：  -0.1米 ~5.1米柱混凝土浇筑

	旁站监理开始时间： 10:20
	旁站监理结束时间： 12:40

	施工情况：
1.施工人员20人；其中混凝土工16人，木工4人看模；
2.安全员、质检员已就位；
3.施工机具：50震动泵3台、混凝土输送车、汽车泵、铁锹；
4.浇筑顺序及方法：泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护；
5.由于基础较高，采取分层振捣的作业方法；
6浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒每次位移不大于500mm，快插慢拔，每个振捣点振捣时间为10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。
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	监理情况：
1.施工人员已到位；
2.质检员已到岗；
3.施工机械良好；
4.混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全；
5.砼坍落度实测值为200mm；
6.现场留置抗压试块1组；
7.振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求；
8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；

	发现问题：未按要求分层浇筑

	处理意见；分层浇筑，每次浇筑高度不超过80cm；间隔时间15分钟

	备注：（包括处理结果）：混凝土标号C35；设计坍落度180±30mm；

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：         
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-6-29晴转多云 40/25℃
	施工地点：中控楼

	旁站监理的部位或工序： 5.1米板配筋

	旁站监理开始时间： 09:15
	旁站监理结束时间： 12:10

	施工情况：
1.施工人员21人；
2.施工机械为：钢筋切断机、弯钩机、绑钩、粉笔、扳子、撬棍、钢丝刷子、盒尺、小线、线坠；
3.施工方法：套柱箍筋→搭接绑扎纵向受力筋→画钢筋间距线→绑箍筋
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	监理情况：
1.施工人员已到位；
2.质检员已到岗；
3.施工机械良好；
4.钢筋出厂合格证、出厂检测报告、进场复试报告齐全；
5.钢筋无油污、无老锈；
6.钢筋型号、位置、数量、间距及绑扎符合设计、图集和规范要求；
7.钢筋锚固长度符合设计、图集和规范要求；
8.钢筋保护层厚度符合设计要求；

	发现问题：  混凝土保护层过小

	处理意见；  按要求处理，增加保护层厚度至5cm；

	备注：（包括处理结果）： 处理结果满足要求

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：         
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-7-10  晴 37/23℃
	施工地点：中控楼

	旁站监理的部位或工序：  屋顶混凝土浇筑

	旁站监理开始时间： 09:40
	旁站监理结束时间： 12:10

	施工情况：
1.施工人员25人；其中混凝土工20人，木工5人看模；
2.安全员、质检员已就位；
3.施工机具：50震动泵3台、混凝土输送车、汽车泵、铁锹、平板振荡器、刮杠、抹子；
4.浇筑顺序及方法：泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护；
5.梁、板同时浇筑，浇筑方法由一端开始用“赶浆法”，即先浇筑梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。
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	监理情况：
1.施工人员已到位；
2.质检员已到岗；
3.施工机械良好；
4.混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全；
5.砼坍落度实测值为205mm；
6.现场留置抗压试块1组；
7.振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求；
8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；
9.施工缝留置符合要求；

	发现问题： 无

	处理意见； 无

	备注：（包括处理结果）：
   混凝土标号C35；设计坍落度180±30mm；

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：         
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-7-15多云44/26℃
	施工地点：中控楼

	旁站监理的部位或工序： 女儿墙混凝土浇筑

	旁站监理开始时间： 14:10
	旁站监理结束时间： 16:10

	施工情况：
1.施工人员12人；其中混凝土工10人，木工2人看模；
2.安全员、质检员已就位；
3.施工机具：50震动泵1台、混凝土输送车、汽车泵、铁锹；
4.浇筑顺序及方法：泵车布料→振实→平整→压实→压光→养护；
5浇筑时，布料与振捣配合工作由熟练技工担当，振捣棒每次位移不大于500mm，快插慢拔，每个振捣点振捣时间为10-30s，当砼被震时不再下沉或不翻气泡时，移位。


	监理情况：
1.施工人员已到位；
2.质检员已到岗；
3.施工机械良好；
4.混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子、石子试验报告齐全；
5.砼坍落度实测值为190mm；
6.现场留置抗压试块1组；
7.振捣方法：快插慢拔，振捣点时间及移位符合要求；
8.模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象；

	发现问题： 女儿墙钢筋间隔不够；捆扎后向外侧倾斜过大；

	处理意见； 增加钢筋数量；将不符要求捆扎的钢筋重新捆扎

	备注：（包括处理结果）：
   处理结果满足要求，继续施工；
   混凝土标号C30；设计坍落度180±30mm；商混供应及时、连续浇筑；

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：         
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候： 2014-7-25  晴 41/25℃
	施工地点： 中控楼

	旁站监理的部位或工序： 砖砌体工程

	旁站监理开始时间：  
	旁站监理结束时间： 

	施工情况：
1、现场所用材料规格型号符合图纸、合同要求；产品的合格证、出场检验报告、进场复试报告等资料无缺失。施工前已进行必要技术交底。施工机具、设备完好、运转正常。
2、现场搅拌设备齐全。悬挂配比单。
3、施工人员：砖工及杂工22人施工，质检员已就位。
4、施工方法和顺序与施工方案一致。
[image: ][image: ]

	监理情况：
1、放线、定位及水准点引入已经及时验收合格。材料进场后外观检测、资料收集已经完成。施工前的砖砌块达到强度要求。  
2、施工时的环境温度满足施工条件。，砌筑高度、砂浆摊铺长度、等符合要求。 
3、拌合砂浆的和易性、保水性、强度等级都达标。 
4、砌筑部位符合图纸要求。所用砌块符合规范要求。 
5、接缝形式、灰缝厚度、留槎等工艺符合要求。  
6、按照规定高度设置拉结筋。拉结筋的数量、规格、尺寸、拉钩朝向等均合格。

	发现问题：  砌墙时，植筋未全部植完

	处理意见；  按要求整改

	备注：（包括处理结果）：  整改后符合要求

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候： 2014-8-14多云41/24℃
	施工地点： 中控楼

	旁站监理的部位或工序：EPS外墙保温 

	旁站监理开始时间：  
	旁站监理结束时间： 

	施工情况：
1、施工人员5名，施工管理人员1名；
2.质检员已就位；
3.施工机具：美工刀、电锤、小锤、抹子、腻子刮板、拉线、靠尺、开槽器、手持电动搅拌器；
4.施工顺序及方法：
施工准备→挂基准线→配胶粘剂→粘贴翻包网格布→粘贴聚苯板→安装锚固件→打磨、修理→抹压入翻包及增强网格布→粘贴网格布并压入砂浆→抹面砂浆→细部处理→休整、验收。
[image: ][image: ]

	监理情况：
1.检查保温隔热板材料的质量证明文件（保温系统和组成材料质保书、说明书、型式试验报告）合格、齐全，与设计要求相符；
2.检查保温材料的厚度、保温材料与基层及各构造层之间的粘贴于连接质量；
3.抽查保温浆料分层施工的层厚、粘贴质量。保温层与基层之间及各层之间的粘贴牢固，不存在脱层、空鼓和开裂等情况。
4.抽查锚固件数量、位置、锚固件深度。拉拔力报告；
5.对照设计和施工方案，对隐蔽工程进行验收。

	发现问题：   锚栓固定间隔过大

	处理意见；   每块聚苯板上面5个锚栓，中间1个，四角各1个；

	备注：（包括处理结果）：   处理结果满足要求

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候： 
	施工地点： 中控楼

	旁站监理的部位或工序：炉渣敷设 

	旁站监理开始时间：  
	旁站监理结束时间： 

	施工情况：
1.施工人员12名；
2.施工机具：吊车、吊车斗、铁锹、木刮杠、水平尺、木抹子等；
3.施工材料：炉渣；
4.施工顺序及方法：基层处理→弹线找坡→管根固定→隔热层施工→炉渣敷设→抹找平层；


	监理情况：
1.质检员、安全员已就位；
2.现浇混凝土基层表面，杂物、灰尘已清理干净；
3.按设计坡度及流水走向，找出屋面坡度走向，确定保温层的厚度范围；
4.穿结构的管根在保温层施工前，用细石混凝土塞堵密实；
5.炉渣分层敷设，适当压实；
6.施工情况符合设计要求。

	发现问题：   无

	处理意见；   无

	备注：（包括处理结果）：   

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.


旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候： 
	施工地点： 中控楼

	旁站监理的部位或工序：EPS屋顶保温 

	旁站监理开始时间：  
	旁站监理结束时间： 

	施工情况：
1.施工人员5人；
2.质检员、安全员已就位
3.EPS材料已到场；
4.施工用具：抹灰刀、阳角抹子、专用打磨板、靠尺、拉线、发泡枪、电动搅拌抢、刷子、腻子刮板等；
5.施工顺序：屋顶内表面及相邻墙面清理→弹控制线→粘贴聚苯板→检查验收→砂浆找平→成品养护

	监理情况：
1.检查质量证明文件、进场复试报告。保温材料品种、规格符合要求。
2.屋顶隔热层的敷设方式、厚度、缝隙、填充质量及做法符合要求。
3.抽查保温隔热材料的厚度及敷设质量。保温层厚度偏差不大于4mm，板材粘贴牢固、缝隙严密平整。

	发现问题：   无

	处理意见；   无

	备注：（包括处理结果）：   

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.


旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候： 
	施工地点： 中控楼

	旁站监理的部位或工序：SBS防水卷材施工 

	旁站监理开始时间：  
	旁站监理结束时间： 

	施工情况：
1.施工人员8人；
2.质检员已就位；
3.施工前对施工人员进行安全、技术交底；
4.施工顺序：卷材辐射前的清理（含屋面砂浆固化毛刺）→卷材敷设及排气→搭接面清理→卷材搭接处理、密封→自检→维护；
5.卷材与屋面粘接部位采用喷火枪（液化气）对沥青卷材的粘接面进行加热使沥青卷材在熔融状态下与基层粘合；
6.施工材料：改性沥青防水卷材、液化气、灭火器等。
[image: ][image: ]

	监理情况：
1.改性沥青防水卷材进场已检查其质量文件，符合要求；
2.检查施工班组作业前安全、技术交底情况；
3.防水基层的处理情况基本符合要求：坚固牢靠、干净不起砂、无毛刺；
4.施工机具满足施工要求；
5.搭接面处理符合要求；
6.成品保护符合要求。

	发现问题：   无

	处理意见；   无

	备注：（包括处理结果）：   

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.

旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候： 2014-10-5  晴 28/16℃
	施工地点： 中控楼

	旁站监理的部位或工序：接地装置施工 

	旁站监理开始时间：  
	旁站监理结束时间： 

	施工情况：
1.施工人员4人；
2.施工机具：电焊机1台、焊条若干、干粉灭火器1个、挖掘机1台、大锤等；
3.焊接材料：50*5mm镀锌扁钢；50*50*5mm角钢（大于2.5米）；
4.施工方法及顺序：挖掘机土方挖掘→接地极埋入→接地扁钢敷设→搭接焊接→除去焊渣→防腐防锈处理→隐蔽检查→电阻测试→回填土方

	监理情况：
1.施工人员4名：电焊工2名，辅助作业2名；
2.质检员已就位；
3.镀锌扁钢尺寸、规格符合要求。接地材料符合要求。
4.50*50*5角钢制成2.5米长，下端呈尖锐状，用大锤及挖掘机配合作业，将其埋入土壤中。
5.接地极间隔大于5米，共有接地极8个；
6.屋面引下线与环网相连，搭接面搭接长度、焊接面积符合要求；
7.防腐防锈措施已做；
8.中控楼接地环网与两端与光伏支架主网相连。

	发现问题：   土层较硬，不便于接地极埋入

	处理意见；   挖掘机破碎锤破碎，然后用大锤往下用力敲入；不能敲打下去的增加接地极数量1个；

	备注：（包括处理结果）：   
       处理结果符合要求 
       房屋引下线与环网相连

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.


旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-10-7晴 27/14℃
	施工地点：室外基础

	旁站监理的部位或工序：SVG降压变、接地变、隔离开关基础混凝土浇筑 

	旁站监理开始时间：  17:00
	旁站监理结束时间： 22:45

	施工情况：
1.施工人员10人；
2.施工机械：50震动泵1台、铁锹、混凝土运输车、汽车泵；
3.施工顺序及方法：
用泵车将混凝土打到设备基础模板内，用50震动泵将混凝土振捣密实，每次震动泵挪位距离不超过500mm，振捣时间持续10-30s；
4.混凝土设计标号C30，坍落度180±30mm。
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	监理情况：
1.施工人员已就位，木工4人，混凝土工6人；
2.质检员。安全员就位；
3.震动泵振捣时间、移位间隔符合要求；
4.施工方法与作业方案相符；
5.混凝土开盘鉴定、配合比设计单符合要求；水泥、石子、砂子实验报告齐全；
6.浇筑过程中模板无涨模、跑模现象；

	发现问题：   消弧线圈接地变槽钢基础存在5cm偏差

	处理意见；   按图整改

	备注：（包括处理结果）：  整改完毕，符合要求  

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.
旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：  2014-10-22多云转晴 25/8℃
	施工地点：室外基础

	旁站监理的部位或工序：避雷针基础混凝土浇筑 

	旁站监理开始时间：  10:15
	旁站监理结束时间： 11:30

	施工情况：
1.施工人员4人；
2.施工机械：50震动泵1台、铁锹、混凝土运输车、汽车泵；
3.施工顺序及方法：
将混凝土打到设备基础模板内，用50震动泵将混凝土振捣密实，每次震动泵挪位距离不超过500mm，振捣时间持续10-30s；
4.混凝土设计标号C20，坍落度180±30mm。
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	监理情况：
1.施工人员已就位，木工1人，混凝土工3人；
2.质检员。安全员就位；
3.震动泵振捣时间、移位间隔符合要求；
4.施工方法与作业方案相符；
5.混凝土开盘鉴定、配合比设计单符合要求；水泥、石子、砂子实验报告齐全；
6.浇筑过程中模板无涨模、跑模现象；

	发现问题：   浇筑前，接地扁钢少放置1根；

	处理意见；   增加1根50*5mm通长扁钢

	[bookmark: _GoBack]备注：（包括处理结果）： 本次混凝土浇筑分两层进行，时间间隔在15分钟  

	承包单位：吐鲁番山鑫建筑安装有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.
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