


[bookmark: _GoBack]		旁站监理记录表
工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目      编号： 02                                              
	日期及气候：2014-11-21     晴
	工程地点：聚诚工业园

	旁站监理的部位或工序；组件防雷接地

	旁站监理开始时间：13：00
	旁站监理结束时间：15：00

	施工情况：
首先由施工队负责人在现场做施工技术交底，落实安全措施准备施工的工器具进行人员分工然后开始工作进行组件的防雷接地连接屋顶女儿墙的原有防雷接地，检测结果全部符合设计要求。
  [image: D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\1157122207\FileRecv\MobileFile\20141123_143345.jpg]

	监理情况：
监理现场进行旁站，检测结果如下：1.焊接的防雷接地扁铁牢固。
2．监督工人操作符合安全规范，进行了保护措施。3.防雷接地焊接完成后防腐合格
                                 

	发现问题：
   无

	处理意见：
无

	备注：
  无

	
承包单位：　　　　　　　　　　　　　
项目经理部：　　　　　　　　　　　　
质检员（签字）：　　　　　　　　　　　　　　
年　月　日
	监理单位：　　　　　　　　　　　　　
项目监理机构：　　　　　　　　　　　　
旁站监理人员（签字）：　　　 　　　　　　　　　　　
                     年   月   日
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