
JBKJS3

施工图预检记录表
工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目 编号：17335-JL-JBKJS3-001

图纸名称：

《升压站-综合楼结构施工图》

序号 预检记录 设计处理意见

01 2.1GB50068-2001 为过期版本 修改

02 设计依据非本项目地勘报告 修改

03 配电室门应为外开门 不更改

04 电控室与继保室应为双向防火门 不更改

05 二楼财务室应加设防盗门窗 建设单位自行决定

06 顶层应设置屋面上人爬梯或上人孔爬梯 二楼顶板有设置上人孔

07 中控室其中一台空调外机位置不合适，需移出门斗外 可以移动，现场决定
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参与人员签名：

日 期：2018 年 08 月 10 日
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