
林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

图纸会审记录

工程名称
林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏

电站项目

建设单位 林州市旭岗新能源科技有限公司

设计单位 煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位 四川中民信电力工程设计有限公司

会审地点 现场会议室

会审时间 2016 年 10 月 18 日

会审内容

图号 对图纸存在的疑问 设计答复

结施-02
综合楼结施 2#图承台高度

数据？
300mm 每层，共 2层。

结施-04
综合楼结施 4#图梁代号、跨

度、箍筋数据？

本图采用平法标注，详见

平法图集。

结施-05
综合楼结施 5#图梁代号、断

面数据？

本图采用平法标注，详见

平法图集。

开关站总平面布置图

开关站总平面布置图中有

注明“站外做电缆盘坑”，

但无数据

后期会有详图，做法见图

纸。

综合楼与电缆沟结合部位

详图？
见二次设备室布置图

本站区内地质多为岩层，防

雷接地阻值是否能达到要

求，角钢接地极在岩层位置

的施工处理方案。

开关站接地与1号地块光

伏场区接地网连接，经过

计算，满足规范对接地电

阻值的要求。接地极的施

工方案详见电气图纸。

开关站内 SVG 变压器、箱式

SVG、25KV 配电室、门卫室

95%坐落在回填区，考虑到

填方区基础考虑换填，具

体换填方案见各基础图



现场土质及不均匀沉降问

题，是否考虑换填。

开关站水电，暖通安装工程

图纸？
由设计院尽快补充。

检修道路图

2#地块场内道路 3#子方阵、

6#子方阵南面约 400 米长

度，道路在悬崖以外？

该处道路取消，后期图纸

进行修改。

2#地块 3#与 6#子方阵交接

位置的弯道处道路在河道

以内？

该部分测量地形与实际

不符，后期根据实际组件

布置情况调整道路

支架桩基础结构图

支架桩基础结构图设计说

明第六条中尺寸允许误差

是不是安装尺寸允许误

差？

为基础施工允许偏差，不

是支架允许偏差。

2#地块 3#子方阵南面是陡

崖，坡度 80°左右，东西方

向大约 200 米，支架桩基及

后期组件无法施工。

该部分测量地形与实际

不符，由施工单位现场核

实能够布置的边界，返给

设计院根据实际情况调

整组件布置。

请确定桥架敷设方式，以便

我单位确定施工方案。

由设计院稍后出光伏场

区电缆敷设方案。

参
加
单
位
及
人
员

建设单位（签章） 设计单位（签章） 监理单位（签章） 施工单位（签章）


