
林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇 20MWp 地面分布式光伏电站项目

图纸会审记录

工程名称
林州市旭岗新能源科技有限公司东岗镇 20MWp 地面分布式光伏

电站项目

建设单位 林州市旭岗新能源科技有限公司

设计单位 煤炭工业郑州设计研究院股份有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位 四川中民信电力工程设计有限公司

会审地点 现场会议室

会审时间 2016 年 12 月 2 日

会审内容

图号 对图纸存在的疑问 设计答复

D0111 光伏场区 2#地

块箱变接线敷设

桥架在场区的实际布置是

否可以根据实际情况做适

当的调整

根据实际情况，可以做适

当的调整

高、低压电缆在进入桥架以

及电缆过路时与桥架的连

接方式（即电缆长度在多长

时可以不穿保护管，是否需

要护口）

在条件允许的条件下，尽

量穿保护管，并加护口

组串间连接线在跨阵列连

接时所穿保护管是否可以

利用檩条上现有剩余开孔

做固定孔位

可以

接地扁钢是否可以利用檩

条现有剩余孔位做接地螺

栓连接孔

可以



支架倾角设计为 32 度，误

差范围±3度是否允许

支架倾角误差范围控制

在±1°

实际安装中，因地形原因需

调整支架，但支架预留间隙

较小，是否允许对支架材料

打孔

允许，需要满足规范对开

孔的要求。
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建设单位（签章） 设计单位（签章） 监理单位（签章） 施工单位（签章）


