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工程名称

山东思能达能源发展有限公司

新汶工业园 5.7MW 屋顶分布式

光伏发电项目

工程检索号

卷册名称
施工设计总说明及卷册目录，变频供水

装置及安装图，光伏板冲洗管道布置图
卷册检索号 S0101，S0201，S0202

主 持 人 时 间 地 点

参

加

人

员

图号 会审意见 处理意见

S0101，

S0201，

S0202。

1、水冲洗管网主立管管径可否由 DN65变为 DN50;
2、水冲洗管网水平管网管径可否由 DN50变为 DN40;
3、给水栓可否由 DN25变为 DN20；
4、冬天放空管网中的水后如何处理；

5、水泵可否改为：Q=7m³/h，H=56m，N=4kW。

1. 同意变为 DN50

2. 同意变为 DN40

3. 同意变为 DN20

4. 冬天放空管网中

的水后，采用空气吹

扫管网，防止冻裂；

5.同意水泵变为

Q=7m ³ /h， H=56m ，

N=4kW。

设计单位代表/年月日 施工单位代表/年月日

项目监理机构代表/年月日
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建设单位代表/年月日 签 发/年月日

注: 会审意见可增加附页。
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