
设计交底及图纸评审会议纪要

编号：SX-HM -SJ-JD-01

工程名称:绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh化学储能电站项目 签发：

会议地点 采用线上交流方式 会议时间 2024.12.17

会议主持人 魏永涛

参会人员：建设单位：魏永涛 吴旭宁 许 哲

监理单位：郭俊兴

总包单位：万红卫 邱明鑫

设计单位; 王 磊 洪财龙

本次会议内容：

一、土建部分：

1、华茂公司要求储能电站围墙东西方向必须与场内 35KV配电室外墙一齐。

设计单位：好的我们可以对电站平面布置土进行调整。

2、（1）围墙基础布置图需要考虑原有地下高压电缆的影响，在电缆/单钩部位对围墙基础钢筋布

置做出调整。

设计单位：同意进行调整。

（2）围墙平面布置图中，围墙大门口未布置加强柱，是否增设加强柱？

设计单位;围墙大门口同意增加加墙柱。

二、电气部分：

1、电气图纸说明中未提到电缆接地反措铜牌或未说明。

设计单位：可以增加说明。

2、图 3501 中开关标注为 10KV ，实际是否应该是 35KV？

设计单位:这个地方标注错误，会后立即改正。

3、PCS 未设置备用电源，虽然已经有了双电源，但是电源取之同一处，如果设备出现故障，需要

切断电源怎么操作？

设计单位：我们已设置了辅助变作为维修电源。

4、 图 0301 中（1）干式变压器的温控电源未显示;（2）监控照明标注不统一：（3）综合保护柜

图中放孤岛保护需要确认并统一;（4）图中同样的设备编号标注不统一;(5)接入柜图中有的设备

在设备清单里没有显示。

5、 储能接入柜中 PT 电源未标注;电源进线柜图中也有同样的问题。

6、 配电柜中照明电源与加热器电源同一开关控制，需要分开控制。

7、 隔离柜图中电子所电源未标注。

8、 储能进线柜图中没有零序保护。

设计单位：用的是隔离柜中的零序保护。

9、 (1)PT 柜图中保护装置与设备清单里标注不统一;(2)电压回路编号标注错误。

10、 储能馈线柜图中，互感器没有标注线号。

11、 直流图中，电压、电流未显示、标注不统一。

12、（1）蓄电池出入保险是否画错了?(2）交流图中整流器是否画错?

13、 直流监测电流在馈线图中未标注。

设计单位：

我们已做了详细的记录，会后对图中中的问题进行仔细的排查整改，尽快完成。



建设单位：

其它单位还有什么问题吗？没有问题了会议带出结束。

主送单位
许继电气股份有限公司绍兴华茂化纤有限公司 4，8MW/10.4MWh电化学储能项目

(PC 总包项目部)

抄送单位 北京京能数字科技有限公司(建设单位项目部)

发文单位
华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh电化学储

能项目监理部
发文时间 2024.12.17。

记录人 郭俊兴


